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TIGHTENING TORQUE ON THE FAN PLATE
AANDRAAIMOMENT VENTILATORPLAAT
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Removing and Installing the
Burner

Installation procedure:
1to 4 ..

5 Install four retained nuts
(1) on the studs. Torque
first in a crosswise pattern
at 5 Nm, then repeat the
operation at 10 Nm.
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De brander verwijderen en
installeren

Installatieprocedure:

1tot4 ..

5 Installeer vier bewaarde
moeren (1) en draai ze eerst
kruislings aan met 5 Nm,
dan herhaal met 10 Nm.
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CHaATVEe 1 yCTaHOBKa
ropernKkm

lMopsigok geAcTBui npu
yCTaHOBKe:

1mo4....

5 HaBepHUTEe Ha  WNKUIbKM
yeTblpe COXPaHEHHbIE ramKkm
(1). 3araHuTe ravikm KpecT
HakpecT cHadyana ao 5 Hm,
a 3ateM elle pa3 0o 10 Hm.
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